
AVENIDA ALCALDE GOMEZ LAGUNA 

AVENIDA DEL SEPTIMO ARTE 

CALLE LA QUIMERA DEL ORO 

CALLE CIUDADANO KANE 

Zaragoza 
DIRECCIÓNDESERVICIOSDEARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
GerenciadeUrbanismo 

OFICINATECNICADEARQUITECTURA 
PROYECTODEADECUACIONCLIMATIZACIONENLAFACHADAOESTE



EDIFICIOENTIDADESVECINALESENVALDESPARTERA


	

PLANO:
SITUACION 

O 
INGENIEROTECNICOINDUSTRIAL: 

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ARIL2019 
M.A.ESCARTIN 

1/2000 
REM: 

2344 
CODIGO:
	

RICARDONAVARROCARROQUINO 
19-007SURAAVVVALDESPARTERAALANORTEICL-P1
	



ACCESO
2.41m² 

DESPACHO 9
DESPACHO 10

SALA A
DESPACHO 11

DESPACHO 2
DESPACHO 7

DESPACHO 8
ASEO é

 
12.80m² 

7.27m² 
15.03m² 

12.82m² 
12.99m² 

14.24m² 
26.58m²		

12.33m² 
DESPACHO 5

ASEO ♀
MAQUINARIA A

13.69m²		
ASEO ♂

9.38m² 
DESMONTAR 

10.42m² 
T 

ZONAS PASO
ZONAS PASO

ZONAS PASO
18.81m²		

12.70m² 
58.70m² 

T 
R 

SALA COMUN 2
51.29m² 

P32 
P32 

LEYENDA 
CUADRO GENERAL EXISTENTE 
UNIDAD COMPACTA EXISTENTE 
DE AIRE ACONDICIONADO 

T 
TERMOSTATO AMBIENTE 
DIFUSOR IMPULSION EXISTENTE 
REJILLA RETORNO  EXISTENTE 

R 
RECUPERADOR EXISTENTE 

E
EXTRACTOR ASEOS 
REJILLA CIRCULAR

SALA REUNIONES COMUN
DESPACHO 14

68.98m² 
33.01m² 

DESPACHO 15
14.55m² 

P32 
P32 

P32 
P50 

P20 

SUPERFICIE CONSTRUIDA:  565.66m² 

INSTALACIONES EXISTENTES 
UNIDAD EXTERIOR 

BANDEJA DE VARILLAS SOLDADAS EXISTENTE 
PARA COLGAR LA CANALIZACION FRIGORIFICA 
CALORIFUGADA 

P32		
UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO 
CANALIZACION FRIGORIFICA CALORIFUGADA 

TUBERIA DESAGÜE UNIDADES INTERIORES 
CANALETA HORIZONTAL Y MONTANTE VERTICAL 
40x90mm 

P25 

DESPACHO 13
DESPACHO 12

SALA COMUN
22.97m² 

23.60m2 
31.37m² 

P32 
P32 

P40 

ACCESO 

C.G.P. Y
MEDIDA 

Zaragoza		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
Gerencia de Urbanismo

		
OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 

PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE



EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA

	

PLANO:
PLANTA CLIMATIZACION Y VENTILACION. ESTADO ACTUAL 

EA-1 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:		

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ABRIL 2019 
M. A. ESCARTIN 

1/150 
REM: 

2344 
CODIGO: 

RICARDO NAVARRO CARROQUINO 
19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL - P1 



1

ACCESO
2.41m² 
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15.03m² 

DESPACHO 8
12.82m² 

1P20 

DESPACHO 9
12.99m² 

1

DESPACHO 10
14.24m² 

1

SALA A
26.58m² 

1/4¨-1/2¨ 

DESPACHO 11
12.33m² 

¨ 

(1/4¨-1/2¨)x2 

P20 

P20 

1.66 

1/4¨-1/2

ASEO ♀
ASEO ♂

9.38m² 
10.42m² 

1/4¨-1/

A TUBO SANEAM
T 

P20 
EXISTENTE 

IENTO 
P40 

P25 
P25 

P25 
ZONAS PASO

ZONAS PASO
ZONAS PASO

18.81m² 
12.70m² 

58.70m² 

T 
R DETALLE 

P25 

SALA COMUN 2
SALA REUNIONES COMUN

DESPACHO 14
51.29m² 

68.98m² 
33.01m²
	

DESPACHO 13
DESPACHO 12

SALA COMUN



DESPACHO 15
22.97m² 

23.60m2 
31.37m² 

14.55m² 

A TUBO SANEAMIENTO 
EXISTENTE 

P32
	
P32 

P32
	
P32 

P32
	
P50 

P20
	
P32 

P32 
P40 

ACCESO 

C.G.P. Y
MEDIDA 

SUPERFICIE CONSTRUIDA:  565.66m² 

DETALLE 
INSTALACIONES PROYECTADAS 

CONDUCTOS



A DESMONTAR

	

UNIDAD EXTERIOR 920mm ancho x 740mm fondo 
A/A 

P20 
UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO 

A ELIMINAR 
LEYENDA 

ELIMINADA CON
INSTALACIONES EXISTENTES 

P25 
PREINSTALACION UNIDADES EXTERIORES 

ANTERIORIDAD 
CUADRO GENERAL EXISTENTE 

A/A 
CANALIZACION FRIGORIFICA CALORIFUGADA 

UNIDAD EXTERIOR

	

DE AIRE ACONDICIONADO

	

UNIDAD COMPACTA EXISTENTE 
TUBERIA DESAGÜE UNIDADES INTERIORES 

BANDEJA DE VARILLAS SOLDADAS EXISTENTE 
T 

TERMOSTATO AMBIENTE 
PARA COLGAR LA CANALIZACION FRIGORIFICA 
CALORIFUGADA 

R
CANALETA HORIZONTAL Y MONTANTE VERTICAL 

DIFUSOR IMPULSION EXISTENTE 
40x90mm 

P32 
UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO 

CANALETA HORIZONTAL Y MONTANTE VERTICAL 
REJILLA RETORNO  EXISTENTE 

40x150mm
CANALIZACION FRIGORIFICA CALORIFUGADA 

Zaragoza 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
R 

RECUPERADOR EXISTENTE 
Gerencia de Urbanismo 

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 
TUBERIA DESAGÜE UNIDADES INTERIORES 

E
EXTRACTOR ASEOS 

PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE
CANALETA HORIZONTAL Y MONTANTE VERTICAL 
40x90mm 

EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA 
REJILLA CIRCULAR

PLANO:
PLANTA CLIMATIZACION Y VENTILACION. ESTADO REFORMADO IC-1 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ABRIL 2019 
M. A. ESCARTIN 

S/E 
REM: 

2344 
CODIGO: 

RICARDO NAVARRO CARROQUINO 
19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL - P1 



Zaragoza 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
Gerencia de Urbanismo 

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE


	
EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA


	

PLANO: 
ESQUEMA FRIGORIFICO 

IC-2 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ABRIL 2019 
M. A. ESCARTIN 

S/E 
REM: 

2344 
CODIGO:


RICARDO NAVARRO CARROQUINO 
19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL - P1
	



V> 

Zaragoza 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
Gerencia de Urbanismo 

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE


	
EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA


	

PLANO: 
ESQUEMA UNIFILAR. ESTADO ACTUAL 

IE-1 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ABRIL 2019 
M. A. ESCARTIN 

S/E 
REM: 2344 

CODIGO:
RICARDO NAVARRO CARROQUINO 

19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL - P1 



V> 

Wh 

V> 

Zaragoza 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
Gerencia de Urbanismo 

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE


	
EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA


	

PLANO: 
ESQUEMA UNIFILAR. ESTADO PROYECTADO 

IE-2 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ABRIL 2019 
M. A. ESCARTIN 

S/E 
REM: 2344 

CODIGO:
RICARDO NAVARRO CARROQUINO 

19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL - P1 



 
  

 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
  

 
  

  
 
 

 
 
  

 
 

   
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
  

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
  

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

A CUADRO SECUNDARIO
C120N 4P 80A C + MX 48V CA/CD 

CIRPROTEC 4RPT 
INTERRUPTOR GENERAL + BOBINA DE EMISION 

PROTECTOR SOBRETENSIONES 
BORNERO 100 A 

iID 4P 80A 300mA AC + iC60N 4P 63A C 

INTERRUPTOR GENERAL +
PROTECTOR

BORNERO 100 A 
A CUADRO SECUNDARIO



BOBINA DE EMISION

SOBRETENSIONES 
iID 4P 80A 300mA AC + iC60N


	
C120N 4P 80A C + MX 48V CA/CD 

CIRPROTEC
4P 63A C


	
4RPT


	

PRESENCIA DE TENSION ARE 
REGLETA PUENTEABLE 

MINI ARE 
GENERAL CLIMATIZACION 

ABB ITF-ETHERNET 
iC60N 4P 63A C 

iID 4P 40A 30mA AC + iC60N 4P 10A C 

PRESENCIA DE TENSION ARE 
REGLETA

MINI ARE 
GENERAL 

iID 4P 40A 30mA AC + iC60N 4P 10A C 
PUENTEABLE ABB ITF-ETHERNET 

CLIMATIZACION 
iC60N 4P 63A C 

CONTROL EFICIENCIA CLIMATIZACION 
RECUPERADOR + CONTACTOR 

CONTADOR SIEMENS
REGLETA PUENTEABLE 

iID 2P 40A 30mA AC + iC60N 2P 10A C 
iID 4P 40A 30mA AC + iC60N 4P 20A C + iCT 25A 4NA 230/240Vcc 

7KM2200-2EA30-1EA1-SENTRON PAC2200 
CONTROL

RECUPERADOR + CONTACTOR
PUENTEABLE 

CONTADOR SIEMENS
EFICIENCIA 

iID 4P 40A 30mA AC + iC60N 4P 
7KM2200-2EA30-1EA1-SENTRON

CLIMATIZACION 
20A C + iCT 25A 4NA 230/240Vcc 

PAC2200 
iID 2P 40A 30mA AC 

REGLETA

+ iC60N 2P 10A C 

UNIDAD EXTERIOR 1 
UNIDAD EXTERIOR 2 

UNIDAD INTERIOR 1 
UNIDAD INTERIOR 2 

iID 4P 40A 300mA AC + iC60N 4P 32A C 
iID 4P 40A 300mA AC + iC60N 4P 32A C 

iID 2P 40A 30mA AC + iC60N 2P 16A C 
iID 2P 40A 30mA AC + iC60N 2P 16A C 

UNIDAD EXTERIOR 1 
UNIDAD EXTERIOR 2 

UNIDAD INTERIOR 1 
UNIDAD INTERIOR 2 

iID 4P 40A 300mA AC +
iID 4P 40A 300mA AC +

iID 2P 40A 30mA AC +
iID 2P 40A 30mA AC +

iC60N 4P 32A C 
iC60N 4P 32A C 

iC60N 2P 16A C 
iC60N 2P 16A C 

PROTECCION FUENTE ALIMENTACION 
iID 2P 40A 30mA AC + iC60N 2P 10A C 

24V 
ESPACIO RESERVADO PARA PASARELA 

TT 
ABL7RM24025 240V CA -24V CC -2.5A 

FUENTE ALIMENTACION
ETHERNET SWITCH 

BRAINBOXE SW-005 5 PORT1/100 SWITCH 
PROTECCION

FUENTE 
ESPACIO RESERVADO

ETHERNET SWITCH 
FUENTE 

ALIMENTACION
PARA PASARELA 

BRAINBOXE SW-005
ALIMENTACION 

ABL7RM24025
5 PORT1/100 SWITCH 

iID 2P 40A 30mA AC 240V CA -24V CC -
+ iC60N 2P 10A C 

2.5A 

Zaragoza 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO 
Gerencia de Urbanismo 

OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE


	
EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA


	

PLANO: 
FRONTAL CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION 

IE-3 
ABRIL 2019 

DELINEANTE: 
ESCALA:

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 
M. A. ESCARTIN 

REM: 
2344 

CODIGO: 
S/E 

RICARDO NAVARRO CARROQUINO 
19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL -P1 



CSBT 

P20 
DESPACHO 2

12.80m² 

P20 

ASEO é
 

7.27m² 

P20 

DESPACHO 7
DESPACHO 8

15.03m² 
12.82m² 

P20 

DESPACHO 9
12.99m² 

P20 

DESPACHO 10
14.24m² 

P20 

SALA A
DESPACHO 11

26.58m² 
12.33m² 

ACCESO
2.41m² 

DESPACHO 5
ASEO ♀

13.69m² 
ASEO ♂

9.38m² 
10.42m² 

T 
P20 

P40 
P25 

P25 
P25 

ZONAS PASO
ZONAS PASO

ZONAS PASO
²

18.81m² 
12.70m

DESPACHO 14
33.01m² 

58.70m² 

T 
R DETALLE 

SALA COMUN 2
51.29m² 

SALA REUNIONES COMUN
68.98m² 

DESPACHO 13
DESPACHO 12

DESPACHO 15
22.97m² 

23.60m2 
14.55m² 

SALA COMUN
31.37m² 

EFIC

RACK

ACCESO 

C.G.P. Y
MEDIDA 

SUPERFICIE CONSTRUIDA:  565.66m² 

INSTALACIONES EXISTENTES 
INSTALACIONES PROYECTADAS 

DERIVACION INDIVIDUAL EXISTENTE A REMONTAR
DERIVACION INDIVIDUAL DE EQUIPO DE MEDIDA


	
RZ1 0.6/1kV Cu 4x1x25mm2 

A IGA RZ1 0.6/1kV Cu 4x1x25mm2
	

CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION 
CIRCUITOS A UNIDADES EXTERIORES Y RECUPERADOR

CSBT 
RZ1 0.6/1kV Cu 5x1x6mm2 
CIRCUITOS A UNIDADES INTERIORES RZ1 0.6/1kV 

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION 
Cu 3x2,5mm2

Zaragoza 
CUADRO SECUNDARIO CONTROL DE EFICIENCIA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA 
AYUNTAMIENTO 

EFIC 
BAC-HD150

Gerencia de Urbanismo 
OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA 

RACK 
RACK DE TELECOMUNICACIONES

PROYECTO DE ADECUACION CLIMATIZACION EN LA FACHADA OESTE
EDIFICIO ENTIDADES VECINALES EN VALDESPARTERA 

PLANO:
PLANTA ELECTRICIDAD. ESTADO REFORMADO 

IE-4 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL: 

DELINEANTE: 
ESCALA: 

ABRIL 2019 
M. A. ESCARTIN 

S/E 
REM: 

2344 
CODIGO:
	

RICARDO NAVARRO CARROQUINO 
19-007 SUR AAVV VALDESPARTERA ALA NORTE ICL - P1
	


